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Tässä tutkielmassa keskitytään eritoten yrityksen sisäisen laatujärjestelmän kehittämiseen 
ja parantamiseen takuutöiden osalta. Kuinka toimitaan urakan päättyessä ja takuuajan as-
tuessa voimaan? Takuutöiden seurantaan ja hallintaan halutaan kiinnittää huomiota ja py-
syä ajan tasalla päättyvistä urakoista.  
 
Ongelmat lähtevät liikkeelle siitä, kun päättyvä urakka luovutetaan tilaajalle, minkä jälkeen 
takuuaika alkaa. Ensimmäisen takuutarkastukset tullessa ajankohtaiseksi, kukaan ei muista 
milloin tai koska tämän piti olla, tai tämä unohdetaan kokonaan. Takuutyöt ovat sellaisia 
töitä, jotka koostuvat pääsääntöisesti urakointiliikkeen osittain virheellisesti ja puutteellisesti 
tehdystä työtuloksesta, joka huomataan vasta myöhemmin takuuaikana. Tämän työn tavoite 
on kehittää takuuhuoltotöiden seurantaa ja hallintaa kustannustehokkaasti, sekä näin myös 
parantaa asiakastyytyväisyyttä. Varsinaista ongelmaa ei kuitenkaan tässä yrityksessä ko-
ettu takuutöiden osalta. Osasyynä tähän on se, että organisaatio on sen verran pieni ja tie-
donkulku toimii yrityksen sisällä. Halua oli kuitenkin kehittyä tässä asiassa. 
 
Itse tutkimus toteutettiin yrityksen omalla henkilökunnalla ja työkalun kehitys perustuu tutki-
mukseen osallistuneiden henkilöhaastatteluihin. Tutkimus onnistui odotetulla tavalla, ja lop-
putuloksena saatiin muutama erilainen vaihtoehto, miten järjestelmää voitaisiin parantaa. 
Työkalulta toivottiin helppokäyttöisyyttä ja kalenteriohjelmaa, sekä jonkinlaista huomautusta 
milloin takuuhuoltotyö olisi ajankohtainen. Tämän lisäksi toivottiin kuittausta dokumentointia 
varten sekä ilmoitusta siitä, että takuuaika on päättymässä. 
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Aika rakennustyön aloittamisesta siihen hetkeen, jolloin työt on saatettu 
loppuun. [2] 
Sopimusasiakirjat 
 Asiakirjakokonaisuus. Koostuu useista rakennushankkeeseen liittyvistä 
asiakirjoista, sekä rakennusaikana erillisillä sopimuksilla liitetyistä asiakir-
joista. [2] 
Takuuaika  
Aika, jona urakoitsija sopimuksen mukaan vastaa työntuloksessa ilmennei-
den virheiden korjauksesta. [2] 
Takuuajan vakuus 
 Takuuajan vakuus on 2 % urakkahinnasta, mikäli urakkasopimuksessa ei 
ole toisin sanottu. Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahin-
nasta. [2] 
Tilaaja 
 Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakkasuorituksen. Tilaa-
jana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsijana. [2] 
Urakkasopimus 
 Tilaajan ja urakoitsijan välinen allekirjoitettu asiakirja tietyn työntuloksen ai-




Tässä tutkielmassa keskitytään eritoten yrityksen sisäisen laatujärjestelmän kehittämi-
seen ja parantamiseen takuutöiden osalta. Kuinka toimitaan urakan päättyessä ja takuu-
ajan astuessa voimaan? Tämä tutkielma on rajattu käsittelemään vain asuin- ja toimiti-
larakentamisen perus LVI-järjestelmiä.  
Työn teoriaosuudessa käydään läpi yleisiä LVI-järjestelmiä ja niiden toimintaperiaatteita. 
Lisäksi selvitetään miten rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 98) määrittelee ta-
kuutyöt urakoitsijan puolelta. Nämä sopimusehdot ovat yleisimmin käytetty rakennus-
alalla ja talotekniikka urakoinnissa, ellei sopimuksessa ole määritelty joitakin muita sopi-
musehtoja.  
Tämän jälkeen käydään läpi tausta ja tutkimusongelma sekä tutkielman tavoitteet. Ta-
kuutarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi, kukaan ei muista, milloin tai koska tämän piti 
olla, tai tämä unohdetaan kokonaan. Tavoitteena on parantaa takuutyöprosessia yrityk-
sen osalta. Tämän jälkeen selvitetään tutkimusmenetelmät ja henkilöhaastattelut ja 
haastatteluista tehtyä yhteenvetoa. Tutkimusaineistona käytettiin yrityksen omaa henki-
lökuntaa. Haastateltavat henkilöt ovat yrityksen avainhenkilökuntaa ja omaavat pitkän 
kokemuksen talotekniikka urakoinnista. Tutkimus keskittyy eritoten ensimmäisen ja toi-
sen vuoden takuutöihin yrityksen ja omien kokemuksien pohjalta. Työn lopussa käydään 
läpi työkalun rakennetta ja mahdollisia ratkaisuja. Viimeinen luku käsittelee tutkielmassa 









2 Tausta ja tutkimusongelma  
2.1 Ongelman taustaa 
Ongelmat lähtevät liikkeelle siitä, kun päättyvä urakka luovutetaan tilaajalle, minkä jäl-
keen alkaa takuuaika. Ensimmäisen takuutarkastukset tullessa ajankohtaiseksi kukaan 
ei muista milloin tai koska tämän piti olla, tai tämä unohdetaan kokonaan. Tällä alalla on 
harvinaista, että sama henkilö joka on toiminut urakassa projektinhoitajana tai projekti-
päällikkönä ja saattanut hankkeen loppuun, hoitaisi vielä urakkaan kuuluvat takuutyöt. 
Tämä olisi tietenkin ideaalitilanne, mutta mitä isompi yritys, sitä epätodennäköisempää 
tämä on. Eri toimihenkilön hoitaessa kyseisen urakan takuutöitä alkaa prosessi tietenkin 
selvitystöillä. Selvittämällä minkälainen urakka oli kyseessä, minkälaisia järjestelmiä 
kohteessa on, oliko kohde toimitila vai asuintalo sekä toteutettiinko kohde aliurakoitsi-
joilla ja jos toteutettiin, kuka tämän suoritti. [16] 
Yleensä takuutöinä korjataan virheitä ja puutteita, jotka usein käyttäjä huomaa koh-
teessa. Jos virheitä ja puutteita löytyy runsaasti, on tärkeää hoitaa nämä nopeasti ja 
kustannustehokkaasti. Ensiluokkaisen tärkeää on virheiden ja puutteiden minimointi en-
nen kuin käyttäjä astuu kuvioihin, tämä varmistetaan toimivalla työnjohdolla. Huono te-
kemisen laatu tai korjauksien laiminlyönti antaa yrityksestä huonon kuvan. Tällä on suora 
vaikutus yrityksen laatujärjestelmään, tilauskantaan ja asiakastyytyväisyyteen. [16] 
Takuutyöt koostuvat monesta eri asiasta, jotta yritys suorittaa takuutyöt kunnialla läpi on 
tärkeää tuntea sen takuutyöprosessi. Urakan päättyessä projektille asetetaan takuuajan 
vakuus, joka vapautuu kolme kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen. Takuuajan va-
kuuden suuruus urakkasopimuksessa on normaalisti 2 prosenttia urakkasummasta. Ta-
kuuajan pituus on normaalisti 2 vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole toisin mainittu.  Ta-
kuuajan päättyessä, varsinkin laajemmissa kohteissa, pidetään YSE 98:n mukainen ta-
kuutarkastuskokous. Kokoukseen osallistuu yleensä rakennusprojektissa mukana olleet 
osapuolet sekä tilaajan edustajat. Kokouksessa käydään läpi takuuaikana ilmenneet on-
gelmat ja virheet sekä varmistetaan, onko takuuaikaan kuuluvat tarkistustyöt suoritettu. 
Jos kokouksessa todetaan, että takuuajan tarkistustyöt on suoritettu ja todettu hyväksy-
tyksi, maksetaan urakoitsijalle hänen urakkasopimuksensa mukainen takuuajan vakuus. 
Jos näin ei ole, voi tilaaja pidentää urakoitsijan takuuaikaa siihen asti kun urakkasopi-




Tämän työn tavoite on parantaa takuuhuoltotöiden seurantaa ja hallintaa kustannuste-
hokkaasti, sekä näin myös parantaa asiakastyytyväisyyttä.  
Tarkoituksena on seurata ja pysyä ajan tasalla päättyvien projekteiden takuun alaisista 
työsuoritteita. Takuuajan pituus on normaalisti 2 vuotta, ellei urakkasopimuksessa ole 
toisin mainittu. Tällä aikavälillä tarkistuskäyntejä tulee 4 kappaletta, eli kerran puolessa 
vuodessa. Kun yrityksen koko kasvaa ja päättyviä projekteja on vuosittain kymmeniä, on 
ajan tasalla pysyminen tärkeää. Näin ollen tarkastuskäyntejä saattaa olla vuositasolla 
jopa useita kymmeniä. [16] 
Tavoitteena on kehittää järjestelmä tai työkalu, joka parantaa LVI-alan yrityksien projek-
teihin ja niihin kohdistuneiden takuuhuoltotöiden seurantaan ja hallintaan. Jalostamalla 
työkalua voidaan tätä hyödyntää myös rakennusprojekteissa, tai miksei myös koko talo-
tekniikassa. Tavoitteena oli myös eri järjestelmien ja ohjelmistojen vertaaminen, eli sel-











LVI koostuu monesta eri tekijästä, lämmityksestä, vedestä ja viemäristä ja ilmanvaih-
dosta. Myös jäähdytys on isona tekijänä esimerkiksi toimitilarakentamisessa. Lisäksi pa-
lontorjuntajärjestelmät sekä väestönsuojien LVI-järjestelmät kuuluvat rakennuksen LVI-
perusjärjestelmiin. [9] 
3.1.1 Lämmitys 
Tähän ryhmään kuuluvat rakennus- ja tilakohtaisen lämmitystarpeen edellyttämät LVI-
järjestelmät. Lämmitysjärjestelmiä ovat esimerkiksi kauko- ja aluelämmitysjärjestelmät, 
kattilalaitteistot, aurinko-, lämpöpumppu- ja yhdistelmälämmityslaitteistot ja erityiset tila-
lämmittimet. Lämmitysjärjestelmän valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Mahdolli-
simman vähän ympäristöä kuormittava lämmitysjärjestelmä on tulevaisuuden kannalta 
hyvä valinta. Yhtä oikeaa lämmitystapaa ei ole, vaan sopivin ratkaisu määräytyy kiinteis-
tön ja rakennuspaikan mukaan. Jokaisessa lämmitysmuodoissa on omat hyvät ja huonot 
puolensa. Kestävän kehityksen kannalta paras ratkaisu on rakentaa kiinteistö, joka tar-
vitsee mahdollisimman vähän lämmitysenergiaa ja valita lämmitysmuodoksi uusiutuvaa 
energiaa hyödyntävä lämmitysmuoto. [10] 
Kaukolämpö on Suomen yleisin rakennusten lämmitysmuoto. Jakelun piirissä oleville 
asiakkaille toimitetaan lämpö kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden avulla, eril-
lisen lämmönvaihtimen kautta. Tällä voidaan lämmittää kiinteistön eri tiloja ja tuottaa läm-
mintä käyttövettä. Kaukolämmityksellä tarkoitetaan jakeluverkon avulla tapahtuvaa sekä 
keskitettyjen että hajautettujen lämmöntuotantolaitosten ja lämmön lähteiden yhteen liit-
tämistä siten, että verkkoon liitettyjen asiakkaiden lämmöntarve katetaan energia- ja re-
surssitehokkaasti liiketoiminnallisin perustein. Kaukolämpö on erityisesti kaupunkien ja 
taajamien lämmitysmuoto. Kaukolämpö on turvallinen, tasalämpöinen ja helppokäyttöi-
nen järjestelmä. Toimintavarmuus on lähes 100 %. Kaukolämpö on kehittynyt viimeisten 
vuosikymmenien aikana, ja näin ollen se on edelleen kilpailukykyinen ja asiakkaiden va-




Kuva 1. Gebwell-kaukolämpöpaketti [18]. 
Kaukolämpöputket toimitetaan lämmönjakohuoneeseen asti, jossa siihen on kytketty 
lämmönjakelijan mittauskeskus. Näin nähdään, kuinka paljon lämmitysenergiaa kiin-
teistö käyttää ja kustannukset määräytyy tämän perusteella. Kaukolämpö (ensiö) on oma 
suljettu piirinsä, kuten kiinteistön oma lämpöverkko (toisio). Lämmönsiirto tapahtuu kau-
kolämpöpaketissa olevien lämmönsiirtimien kautta. Myös lämmin käyttövesi tuotetaan 
tällä tavoin.  Kuvassa 1 nähdään Gebwell-kaukolämpöpaketti. Kiinteistön lämmitys voi-
daan toteuttaa radiaattorilämmityksellä, lattialämmityksellä tai ilmanvaihdon lämmityk-
sellä. Näistä yleisin lämmitystapa on radiaattorilämmitys. Radiaattorit sijoitetaan ikkunan 
eteen poistamaan mahdollista vedon tunnetta. Näissä järjestelmissä on eri verkoston 
lämpötilat, jotka täytyy ottaa huomioon lämmönsiirrintä mitoittaessa. [11] 
3.1.2 Käyttövesi ja viemäri 
Tähän ryhmään kuuluu rakennus- ja tilakohtaisen veden tuonnin ja viemärivesien sekä 
hulevesien poisjohtamisen edellyttämät LVI-järjestelmät. Vesijärjestelmiä ovat esimer-
kiksi talousvesilaitteistot ja erityiset vesilaitteistot. Viemärijärjestelmiä ovat esimerkiksi 
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jätevesiviemärilaitteistot, erityiset viemärilaitteistot ja hulevesien poisjohtamislaitteistot. 
Viemärijärjestelmä voidaan toteuttaa viettoviemärillä tai paineviemärillä. [14] 
 
Kuva 2. Keittiöhana Oras 1229F [5]. 
Haja-asutusalueella, jossa ei ole mahdollisuutta kunnallistekniikkaan, pumpataan vesi 
esimerkiksi porakaivosta. Tiheämmin asutulla alueella, jossa on kannattavaa olla oma 
kunnallistekniikka, vesi johdetaan kaupungin verkostosta kiinteistöön sisään. Tonttijohto 
varustetaan katusululla ja vesimittarilla. Vesimittarilla seurataan vedenkulutusta ja las-
kutus perustuu tähän kulutuslukemaan. Tarpeen mukaan vesimittarin yhteyteen voidaan 
asentaa paineenalennusventtiili, jolla saadaan verkostossa olevaa painetta. Taas päin-
vastoin, voidaan vesimittarin jälkeen asentaa paineenkorotusasema, jos paineen tuotto 
ei ole riittävä kiinteistön tarpeille. Vesimittarin jälkeen haaroitetaan kylmävesiputki, joista 
toinen menee suoraan kiinteistön vesijohtokalusteille ja toinen kylmävesihaara (toisio) 
johdetaan esimerkiksi kaukolämpöpaketille, jossa se lämmitetään lämmönsiirtimen 
avulla. Kuvassa 2 nähdään tavallinen keittiöhana. Lämmönsiirtimen toisella puolella kier-
tää kaukolämpövesi (ensiö). Tämän jälkeen lämmin vesi johdetaan myös vesijohtokalus-
teelle. Lämmin vesi varustetaan useimmiten lämpimänkäyttövedenkierrolla. Tällä var-
mistetaan se, että lämpimän veden odotusaika ei veny liian pitkäksi silloin, kun verkos-




Harvemmin asutulla alueella, jossa ei ole mahdollisuutta liittyä viemäri- tai hulevesiput-
kella kunnallistekniikkaan, käytetään yleensä erilaisia jäte- ja hulevesikaivoja. Nämä 
vaativat tyhjennyksen säännöllisin väliajoin. Alueella jossa on käytössä kunnallistek-
niikka, voidaan viemäri- ja/tai hulevesiputki liittää suoraan kunnallisverkostoon. Liittymis-
kohta tulee varustaa tarkastuskaivolla. Tätä kautta ne johdetaan kaupungin omaan jäte-
vedenpuhdistamoon. Haja-asutusalueilla sade- ja hulevedet johdetaan purkuputkella 
ojaan. Jos kiinteistö sijaitsee kunnallisverkoston alueella, voidaan sade- ja hulevedet 
johdattaa tätä pitkin pois. Mahdollista on myös, että käytetään ns. sekaviemäröintiä. 
Tämä tarkoittaa sitä, että sade- ja jätevedet johdetaan samaan putkeen ja tätä kautta 
jätevedenpuhdistamolle. [9] 
Kiinteistön vesipisteiden viemäripisteet kootaan yhteen ja johdetaan yhdellä putkella ulos 
kiinteistöstä. Joissakin erikoistapauksissa voidaan kiinteistön jätevedet johtaa useam-
malla putkella ulos, esimerkiksi isommassa kiinteistössä, joissa riittävää kaatoa ei voida 
toteuttaa suurien välimatkojen takia. Kiinteistön viemärijärjestelmä tulee varustaa yhdellä 
tai useammalla tuuletusputkella, tällä varmistetaan riittävä korvausilman saanti. [9] 
3.1.3 Ilmanvaihto 
Ilmanvaihdon päätehtävä on tuottaa puhdasta ilmaa rakennukseen hengitettäväksi sekä 
poistaa kiinteistössä syntyvät epäpuhtaudet. Hyvällä ja toimivalla ilmanvaihdolla voidaan 
lisätä ihmisen viihtyvyyttä sisätiloissa, sillä mitä puhtaampaa ilma on, sitä paremmin ih-
misen elimistö voi. Ihmisen keuhkojen läpi kulkee noin 15 000 litraa ilmaa vuorokau-
dessa, tämä kattaa hapentarpeen sekä poistaa keuhkoissa syntyvän hiilidioksidin. Ihmi-
sen tarvitsema hapentarve on kuitenkin vain murto-osa tarvittavasta kokonaisilmanvaih-
dosta. Ilmanvaihdolla pyritään myös pitämään vesihöyryn pitoisuudet optimaalisissa ra-




Kuva 3. Ilmanvaihtokone. [6] 
Ilmanvaihdon toiminta perustuu painovoimaisella tai koneellisella menetelmällä tuotet-
tuun paine-eroon. Ilma virtaa suuremmasta paineesta pienempään. Erilaisia ilmanvaih-
tojärjestelmiä ovat painovoimaiset, koneelliset tulo- sekä poistojärjestelmät sekä ilmas-
tointijärjestelmiä. Painovoimaisiin järjestelmiin törmää usein vanhemmissa rakennuk-
sissa, kun taas nykyajan uudiskohteissa ilmanvaihto toteutetaan lähes aina koneellisella 
ilmanvaihdolla. Kuvassa 3 nähdään ilmanvaihtokone. Ilmanvaihtokoneet ovat yleensä 
varustettu lämmityspatterilla ja ilmanvaihtoa voidaan käyttää kiinteistön lämmittämisen 
tukimuotona. Ilmastointijärjestelmiä käytetään pääsääntöisesti toimitiloissa esimerkiksi 










Jäähdytysjärjestelmä tarkoittaa tilojen jäähdyttämistä joko ilmastoinnin kautta tai jokai-
sessa huoneessa olevan oman laitteen avulla. Jäähdytyksen avulla ylläpidetään huo-
neilman lämpötila halutulla tasolla. Kylmää voidaan tuottaa kolmella eri järjestelmällä, 
joko vedenjäähdytyskoneilla, kylmäkompressoreilla tai kaukokylmällä. Kaukokylmä toi-
mii samalla periaatteella kuin kaukolämpö. [15] 
Yleisimpiä paikallisjäähdyttimiä ovat, 
- puhallin- ja suutinkonvektorit, joissa kiertää jäähdytetty vesi. 
- puhallinhöyrystimet, joissa kiertää kylmäaine. 
- jäähdytyspalkki tai -katto. 
 
Kuva 4. Chiller-kasettipatteri. [7] 
Kuvassa 4 nähdään kasettipatteri, jolla voidaan sekä lämmittää että jäähdyttää. Jäähdy-
tyksellä lisätään oleskelumukavuutta ja viihtyisyyttä. Jäähdytys ei ole vielä yleistynyt 
asuntorakentamisessa, mutta toimistotiloissa tämä on jo lähes itsestäänselvyys. ATK-
tiloille halutaan useimmiten oma järjestelmä jo turvallisuussyistä. Ulkopuolelta tuleva 
vika ei saa sotkea järjestelmää. [15] 
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3.2 YSE 98 
Ensimmäinen rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin perustuva takuutöiden määri-
telmä oli YSE 1983:na, joka on korvattu myöhemmin YSE 1998:lla. Takuuaika pienentää 
tilaajan riskiä ja nostaa rakentamisen tasoa. Käytännössä ilman takuuajan määritelmiä 
rakentamisen laatu huononisi ja urakan vastaanoton jälkeiset korjaukset jäisi tilaajan hoi-
dettavaksi. Tällä halutaan ennaltaehkäistä huonoa rakentamisen laatua. Rakennusura-
kan yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaiken tyyppisiinkohteisiin, pienistä huoltotöistä 
aina isoihin asuin- tai toimitilarakennuksiin. [2] 
3.2.1 Sopimusasiakirjat 
Sopimusasiakirjat koostuvat useista dokumenteista, ja ne täydentävät toisiaan. Paina-
vimpana ovat urakkasopimus ja siinä noudatettavaksi sovitut asiakirjat sekä rakennusai-
kana erillisillä sopimuksilla liitetyt asiakirjat. [2, s. 3.] 
Urakkasopimus tehdään työn tilaajan ja urakoitsijan välille, jossa määritellään työn laa-
juus ja hinta sekä tietyn työntuloksen aikaansaamiseksi sovittua veloitusperustetta. Mo-
lemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Urakkasopimuksessa kohteelle määritel-
lään takuuaika ja siihen kuuluvat huolto- ja tarkistustyöt. Takuuajan vakuus on 2 prosent-
tia urakkasummasta, mikäli urakkasopimuksessa ei ole toisin sanottu. [2, s. 3.] 
3.2.2 Takuuaika 
Takuuaika määritellään urakkasopimuksessa, jossa näkyvät siihen kuuluvat huolto- ja 
tarkistustyöt. Lisäksi urakan päättyessä projektille asetetaan myös takuuajan vakuus, 
joka vapautuu kolme kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen. Takuuajan vakuuden 
suuruus urakkasopimuksessa on normaalisti 2 prosenttia urakkasummasta. Takuuajan 
vakuus on annettava, kun urakoitsijan suoritus tai kohde on hyväksytty vastaanotetuksi. 
[2, s. 3.] 
Urakoitsija on vastuussa asennuksistaan ja työsuorituksistaan kaksi vuotta, ellei urakka-
sopimuksessa ole takuuajan pituutta määritelty. Myös muutos- ja lisätyöt kuuluvat takuun 
piiriin. Jos takuuaikana ilmenee virheitä urakkasuorituksessa, on urakoitsija velvollinen 
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omalla kustannuksellaan korjaamaan ne. Mikäli takuuaikana urakoitsija pystyy osoitta-
maan virheellisen käytön tai normaalin kulumisen seurauksena aiheutuneen puutteen, 
ei urakoitsija ole vastuussa korvauksesta. Takuuaikana pidetään vuosittain takuuajan 
tarkastukset, takuuajasta riippuen. Yleensä sovitaan yksi jälkitarkastus, johon mennessä 
urakoitsijoiden tulee korjata takuuaikana ilmenneet virheet ja puutteet. Kahden vuoden 
aikana yleisimmät virheet, puutteet ja vialliset laitteet tulevat ilmi. [2, 29 §.] 
Urakoitsija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheu-
tuneen törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä työsuorituksesta tai olevan seu-
rausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole koh-
tuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin 
vastuustaan urakoitsija on vapaa, kun kymmenen vuotta on kulunut rakennuskohteen 
vastaanottamisesta tai, mikäli vastaanottotarkastusta ei ole pidetty, siitä päivästä, jolloin 
rakennuskohde on otettu käyttöön. [2, 30 §.] 
3.2.3 Takuuhuolto 
Takuuhuolto käsitellään rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998:ssa (1, §. 29.) 
YSE 98:ssa kerrotaan selvästi, että takuuaika alkaa rakennuksen tai erikseen sovittujen 
rakennusosien vastaanoton jälkeen. Jos vastaanottotarkastusta ei pidetä, katsotaan ra-
kennus luovutetuksi sen käyttöönottopäivänä. Viimeinen takuuhuolto on suoritettava ai-
kaisintaan kuukautta ennen takuuajan päättymistä ja viimeistään sinä päivänä, kun ta-
kuuaika päättyy. Jos viimeistä takuuhuoltoa ei ole tehty ajallaan, takuuaika jatkuu kuu-
kaudella ennen kuin viimeinen takuuhuolto on suoritettu (YSE 98. 74 §.)  
LVI-työselityksessä käsitellään kohteen takuuhuoltoon liittyvät tehtävät, jotka pitää vä-
hintään tehdä. Monessa pienemmässä kohteessa on käsitelty samassa kohdassa koko 
LVI:n takuuhuolto, mutta isommissa ja teknisesti haastavimmissa kohteissa on jokainen 







Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimusperinteessä käytetään haastattelua tiedonke-
ruumuotona. Silloin kyse on kuitenkin enemmän tai vähemmän avointen kysymysten tai 
keskusteluteemojen esittämisestä valituille yksilöille tai ryhmille. Valinta päätyi tähän tut-
kimusmenetelmään, koska tällä menetelmällä esitetyt kysymykset voivat olla hieman oh-
jaavia ja näin auttaa pääsemään haluttuun lopputulokseen. Kuvassa 5 on esitetty erilai-
sia tutkimusstrategioita. [8] 
Laadullinen tutkimus: 
- Yleensä haastatellaan valittuja yksilöitä  
- Haastattelun perusmuoto on avoin kysymys tai teema 
- Ei kriittisiä pisteitä, tulkinta jakautuu koko tutkimusprosessin ajalle 
- Aineiston totuudellisuudella ei ole merkitystä 
 




Päätin haastatella alla olevia henkilöitä sen takia, koska suurin osa heistä on yrityksen 
avainhenkilökuntaa ja omaavat vahvan kokemuksen talotekniikka-alalta niin toimitila- ja 
asuin talourakoinnista aina sähköiseen talotekniikkaan asti. Laajempaan näkökulmaan 
perustuen päätin myös haastatella Uudenmaan SÄHKÖ-Talon liiketoiminnanjohtajaa 
Kari Lepistöä, joka kertoo kokemuksiaan sähköisen talotekniikan osalta. Henkilöhaastat-
telut perustuvat yrityksen henkilökunnan omien kokemuksien ja käytäntöön pohjautuen.  
 
Haastateltavat:  
Nimi: Ari Jokelainen 
Yritys: Uudenmaan LVI-Talo Oy 
Titteli: Johtaja, Huolto ja kunnossapito 
Kokemus alalta: +25 vuotta 
 
Nimi: Kari Kettunen 
Yritys: Uudenmaan LVI-Talo Oy 
Titteli: Johtaja, Urakointi ja hankinnat 
Kokemus alalta: +30 vuotta 
 
Nimi: Kari Lepistö 
Yritys: Uudenmaan SÄHKÖ-Talo Oy 
Titteli: Liiketoimintajohtaja 




Mietin etukäteen mahdollisia kysymyksiä haastateltaville, jotta keskustelu pysyisi joh-
donmukaisena ja jonka pohjalta saisin riittävästi informaatiota. Haastattelu eteni alla ole-
vien kysymyksien mukaisesti:  
 
1. Mitä on takuutyö? 
2. Takuutöiden ongelmat yrityksessä? 
3. Takuutöitä aiheuttavat virheet ja yleisimmät korjauskohteet? 
4. Riitatilanteet ja niiden ratkaiseminen? 
5. Työnjohtoa työllistävä vaikutus? 
6. Taloudellinen vaikutus? 
7. Kuinka takuuhuoltotöiden seurantaa ja hallintaa voitaisiin parantaa? 
8. Mitä hyötyä tällä saataisiin? 
 
4.2 Yhteenveto 
Ari Jokelainen toteaa heti haastattelun alussa hyvin, että on takuutöitä ja takuuhuolto-
töitä. Nämä ovat kaksi täysin eri asiaa. Takuutyöt ovat sellaisia töitä, jotka koostuvat 
pääsääntöisesti urakointiliikkeen osittain virheellisesti ja puutteellisesti tehdystä työtulok-
sesta, joka huomataan vasta myöhemmin takuuaikana. Näitä virheitä ja puutteita ovat 
esimerkiksi putkivuodot. Puolestaan takuuaikaiset takuuhuoltotyöt ovat määritelty sopi-
musasiakirjoissa, urakkasopimuksessa tai työselityksessä. Tällaiseen takuuhuoltotyö-
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hön kuuluu esimerkiksi tarkistaa, että ilmanvaihtokoneen hihnavedon hihnat ovat oike-
alla kireydellä tai kuunnella ilmanvaihtokoneen laakeriääniä, etteivät ne pidä ylimääräistä 
ääntä. Myös takuuhuoltotyöt voisivat olla tarkemmin ja yksiselitteisimmin esitetty asiakir-
joissa, joka mahdollisesti ennaltaehkäisi tulkinnanvaraisia riitatilanteita.  
Kari Kettunen toteaa, että varsinaista ongelmaa ei ole vielä koettu, kun toiminta yrityk-
sessä on sellaisella tasolla, että erityistä organisaatiota tähän ei tarvita. Takuutöiden 
osuus yrityksessä on niin pientä. Kettunen kuitenkin mainitsee, että pieniä ongelmia oli 
kuten se, että projektinvetäjä vaihtuu ja takuuhuoltotöitä vetää eri henkilö. Tällöin aikaa 
kuluu lähinnä tiedon etsintään ja selvitystyöhön. Lähinnä ajankäyttöön ja tiedon löytymi-
seen liittyivät isoimmat hankaluudet. Halua on kuitenkin kehittyä tässä osa-alueessa ja 
olla se yksi kymmenestä LVI-urakointi yrityksestä, joka hoitaisi takuuhuoltotyöt kunnialla 
läpi. 
Myös Jokelainen korostaa, että yritys pyrkii tuotannossaan virheettömään ja laadukkaa-
seen lopputulokseen ja tässä korostuu takuukorjausten ehkäisemisen merkitys. Yleensä 
takuutöinä korjataan rakennusaikaisia virheitä ja puutteita. Ylivoimaisesti yleisin korjauk-
sia aiheuttava tekijä oli asentajien huolimattomuus, piittaamattomuus. Kaikki liitoksissa 
olevat vuodot, niin putkistossa kuin eristyksissä, saataisiin karsittua pois, kun oltaisiin 
huolellisempia. Lisäksi korjauksia tehdään lämmityksiin ja jäähdytyksiin liittyen, eli sisäi-
nen olosuhde ei ole se, mikä sen pitäisi olla tai mikä sen haluttaisiin olevan. Myös vie-
märin tukkeutumiset olivat yleisiä. Jokelainen ja Kettunen toteavat yhteen ääneen, että 
yleensä viemärin tukkeutuminen aiheutuu virheellisestä käytöstä, tässä tapauksessa vie-
märiin laitetaan jotain sinne kuulumatonta, joka puolestaan aiheuttaa tukkeutumisen. 
Asennusaikaisia virheitä ja puutteita saisi vähennettyä todella paljon ennaltaehkäisyä 
huolellisella ja tarkalla tekemisellä. Myös omatarkastukset ja testaukset tulisi tehdä huo-
lellisemmin ennen luovutuksia. Virheellinen suunnittelu voi myös ilmetä vasta monen 
vuoden kuluttua, vaikka kohde olisi jo muuten luovutettu aikoja sitten. Kettunen kertoo 
tästä hyvänä esimerkkinä tarinan, jonka mukaan märkätilassa vastapäätä suihkua oli 
suunniteltu normaali lämpöpatteri ja näin myös toteutettu. Vuosien kuluessa tämä alkoi 
ruostumaan ja muutaman vuoden päästä tämä alkoi jo vuotamaan kyljestä. Lisäksi huo-
neistossa asuva perhe käytti tätä lämpöpatteria saippuatelineenä, johon kuivan tilan pat-
teria ei todellakaan ole suunniteltu. Patterin termostaatin irrottaminen ja patteriventtiilin 
esisäätö-arvon muuttaminen vaikuttaa koko muun talon lämmitykseen. Tällöin lämmitys-
verkosto ei ole enää tasapainossa, eikä toimi suunnitellulla tavalla. Sama asia pätee 
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myös IV-osalta, jos päätelaitteisiin tai niiden säätöarvoihin kosketaan, tämä vaikuttaa niin 
ikään pahimmassa tapauksessa koko talon ilmanvaihtoon negatiivisesti. 
Kari Lepistö kertoo, että varsinaisia riitatilanteita ei ole ollut, näkemyseroja kuitenkin jon-
kin verran. Tämähän tarkoittaa sitä, että sopimusasiakirjat tai suunnitelmat eivät ole ol-
leet täysin yksiselitteisiä. Pystyykö suunnitelmia ja muita suunnitelmia tekemäänkään 
niin yksiselitteisesti, että mahdolliset näkemyserot vähenevät tai jäisivät pois kokonaan? 
Mahdollista riitatilannetta vältetään viimeiseen asti. Lepistö kuitenkin muistuttaa, että so-
vitteluilla ja ”vastaan” tulemisella yritetään ratkaista nämä asiat, varsinkin jos taustalla on 
pitkä asiakas-suhde. 
Kettunen kertoo myös, että kahdeksan vuoden ajan, jolloin yritys on ollut toiminnassa, 
työnjohtoon kohdistuva vaikutus on ollut pientä. Tämä kertoo myös osittain sitä, että 
omatarkastukset ja testaukset on tehty asianmukaisesti. Ennaltaehkäisemällä sääste-
tään paljon työtunteja. Nopealla reagoinnilla ja hyvällä tekemisellä saadaan loppuasiak-
kaalle hyvän vaikutelman. Jokelainen muistuttaa, että tämä on myös ”halpaa” markki-
nointia. Työnjohtajien tehtäviin kuuluu enemmänkin YSE 98:n mukaisissa takuutarkas-
tuksissa käynti, asentajien järjestely ja dokumentointiin liittyvät työt. Työnjohto huolehtii 
myös, että takuuajanvakuus palautuu. Asentajia nämä asiat työllistävät enemmän. 
Jokelainen pohtii myös taloudellista hyötyä, mutta toteaa, että taloudellista vaikutusta on 
vähän hankala osoittaa. Jos mietitään niin päin, että takuuhuoltotyöt jätettäisiin teke-
mättä, eikö tämä antaisi negatiivista kuvaa yrityksestä? Hoitamalla asiat hyvin ja ajallaan, 
yritetään vaikuttaa siihen mielikuvaan mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksestä. Pääasiassa 
jälkimarkkinointia. Taloudellinen vaikutus on loppujen lopuksi aika pientä. Kettunen ker-
too, että yritys ei tee takuutöihin liittyviä varauksia tilinpäätöksiin, paitsi jos on tiedossa 
ennakkoon jokin kohde, jossa takuutöiden osuus on merkittävämpi kuin normaalisti, va-
rataan tälle erikseen jokin summa. 
Jokelainen kertoo kaipaavansa jonkinlaista järjestelmää tai tietokanta, josta löytyisi tar-
vittavat tiedot. Myös ajanhallintaan haluttiin kiinnittää huomiota. Tämä tarkoittaa lähinnä 
sitä, että takuuhuoltotyöt tulisivat tehtyä ajallaan. Tässä voisi toimia pohjana yrityksen 
oma verkkolevy, Outlook- tai Lemonsoft-ohjelmisto. Konkreettisesti tämä tarkoittaisi sitä, 
että kun projektin päättyy ja vastaanotetaan, kirjataan takuuaika alkaneeksi. Kirjaus suo-
ritetaan järjestelmään tai tietokantaan, joka ilmoittaa huomauttamalla esimerkiksi sähkö-
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postilla, että takuuhuoltotyö olisi ajankohtainen ja mitkä ovat yrityksen takuuajan velvoit-
teet. Lisäksi mahdollisista erikoisjärjestelmistä olisi hyvä tietää etukäteen, kuten mm. 
pumppaamoista, jäähdytysjärjestelmistä tai ilmanvaihtolaitteistoista. Tämän lisäksi jär-
jestelmään olisi hyvä olla jonkinlainen kirjallinen kuittaus dokumentointia varten ja ilmoi-
tus kun takuuaika on päättymässä. Valtuutettu henkilö hoitaisi käytännön tietojen syötön, 
ylläpidon sekä käytännön järjestelyt. 
Lepistö kertoo lopuksi, että pienillä asioilla yritys pystyisi erottumaan talotekniikka mark-
kinoilla. Yksi asia näistä on takuuhuoltotöiden ja ylipäätään takuutöiden hoitaminen. 
Tällä yritys saisi sitä, mitä se haluaa: laadukasta työtä. Takuutöiden seurannalla ja hal-
linnalla olisi helppo tapa parantaa yrityksen laatua ja tätä kautta imagoa, yrityksen arvo 
markkinoilla kohoaisi. Tämä näkyisi myös asiakastyytyväisyydessä. Kettunen ja Jokelai-
nen muistuttavat vielä, että käytännössä kovinakaan moni yritys ei näitä hoida asianmu-
kaisesti tai hoitavat ainakin hyvin ”pitkin hampain”. Jos kuvitellaan, että yksi yritys kym-
menestä hoitaa oikeasti takuuhuoltotyöt tai takuutyöt ylipäätään, niin tämän yrityksen 
tulisi pyrkiä olemaan se yksi niistä kymmenestä. Tähän olisi hyvä pyrkiä. 
4.3 Analysointia 
Loppujen lopuksi haastateltavilla oli aika yhteinen linja ja näkemys näistä asioista. Huo-
masi hyvin, että heillä on tukeva kokemus näistä asioista. Talotekniikka-urakointi ei ole 
ns. rakettitiedettä. Ongelmat tuntuivat olevan kaikkien tiedossa, ja myös muutamia kehi-
tysideoita heitettiin ilmaan. Vaikka Jokelainen ja Lepistö hoitavat eri sektoreita yrityk-
sessä, silti molemmilla oli yhtenäisiä vastauksia ja yleisin takuutöiden syy oli asentajien 
huolimattomuus ja piittaamattomuus. Asennemuutoksilla saataisiin vähennettyä paljon 
työtunteja kohteessa, kun tämä on jo vastaanotettu. Yleensä jälkeenpäin kohteeseen 
menevä henkilö ei ole enää sama kuin siellä on ollut rakentamisaikana. Tämä aiheuttaa 
hieman haasteita ja tätä kautta aikaa kuluu.  Pienillä asioilla ja ylipäätään ennakoimalla 
saisi parannettua paljon, ja tätä kautta saataisiin myös asiakastyytyväisyyttä parem-
maksi. Halua tähän kuitenkin löytyi, yritys haluaa selvästi panostaa asiakastyytyväisyy-
teen ja hyvään tekemisen laatuun.  Jokelainen vielä korostaa, että nopealla reagoinnilla 
ja hyvällä tekemisellä saadaan loppuasiakkaalle hyvän vaikutelma ja että tämä on myös 




5.1 Työkalun rakentaminen 
Työkalun kehittely perustuu suurelta osilta henkilöhaastatteluihin ja niissä tehtyihin ha-
vaintoihin. Työkalulta toivottiin helppokäyttöisyyttä ja ns. kalenteriohjelmaa. Sekä jonkin-
laista huomautusta kun takuuhuoltotyö olisi ajankohtainen. Tämän lisäksi järjestelmästä 
olisi hyvä löytyä jonkinlainen kirjallinen kuittaus dokumentointia varten ja ilmoitus siitä 
että takuuaika on päättymässä. Pohjana voisi toimia Lemonsoft-yritysohjelmisto, Micro-
soft Outlook tai yrityksen oma verkkolevy. Lisäksi liitteinä 1, ja 2; on esitetty takuutarkas-
tus-huoltoraportti, joiden mukaan huoltoasentaja tarkistaa kohteessa olevia komponent-














Lemonsoft-yritysohjelmisto on yrityksen jokapäiväisessä käytössä. Kuvassa 6 nähdään 
näkymä kalenteriohjelmasta. Tällä ohjelmistolla pystytään seuraamaan eri projektien 
etenemistä, aikatauluja sekä laskutusta. Seuranta onnistuu niin ”kiinteiden”-projektien 
kuin laskutöiden osalta. Seuranta perustuu yrityksen sisäiseen työnumerointiin, jokai-
sella projektilla on oma työnumeronsa. Asentajat merkkaavat kullekin projektille tunnit 
työilmoitukseen, jota ovat tehneet edellisen palkkajakson aikana. Tätä kautta tehdyt tun-
nit menevät myös oikealle projektille. Järjestelmässä on valmiiksi työnumeroitu kaikki 
yrityksen alkaneet ja päättyneet projektit sekä oma kalenteriohjelma.  
 
 






5.1.2 Microsoft Outlook 
Yrityksen käytössä on myös Microsoft Outlook -ohjelmisto. Kuvassa 7 nähdään näkymä 
kalenteriohjelmasta. Tämä ohjelmisto on suurimmalla osalla yrityksen toimihenkilöillä 
koko ajan käytössä ja auki, lisäksi sen saa synkronoitu vielä matkapuhelimeen. Ohjel-
mistossa on myös kalenteriohjelma ja tätä kautta hälytys- tai muistutustoiminto. Mahdol-
lisesti yritys joutuisi investoimaan yhden erillisen takuutyökäyttäjän, joka näkyisi kaikille 
asianomaisille.  Huonoa tässä on se, että minkään projektien tietoja tai työnumeroita ei 
ole valmiiksi tässä järjestelmässä, mikä vaatii jatkuvaa ylläpitoa. 
 
 








Vaihtoehtona on myös käyttää yrityksen verkkolevyä. Kuvassa 8 nähdään esimerk-
kinäkymä verkkolevyn kansiorakenteesta. Täältä löytyy valmiiksi kaikkien projektien tie-
dot työnumeroineen. Kaikilla on pääsy yhteiselle verkkolevylle, joten jokainen voisi ha-
kea tietoa pelkän työnumeron perusteella. Tarkoituksena olisi urakan päättyessä, että 
tallennetaan tilaajalle toimitettava luovutusmateriaali myös yrityksen omalle verkkole-
vylle. Monesti tänä päivänä tilaajakin haluaa luovutusmateriaalin sähköisessä muo-
dossa, joten tästä ei hirveästi lisävaivaa koostuisi. Tämä helpottaisi takuutyöprosessia 
kun kaikki tarvittava tieto löytyisi pelkästään työnumeron avulla, eikä tarvitsisi selvittää 
heti ensimmäisenä, kuka oli hankkeen tilaaja. Kuvassa 8 on esimerkkinäkymä kansiora-
kenteesta. Huonoa tässä on, että ns. kalenteriohjelmaa kansiorakenteessa ei ole. Ja sitä 
kautta mahdollinen ilmoitus tai muistutus ei onnistu. Tämä vaatii myös jatkuvaa ylläpitoa. 
 
 






Parhaiten toimiva kokonaisuus koostuisi mahdollisesti kahdesta järjestelmästä, jotka yh-
distettäisiin. Kuvassa 9 nähdään yhdistelmät. Esimerkiksi Lemonsoft ja verkkolevy tai 
Outlook ja verkkolevy. Verkkolevyltä löytyy kaikki projekteihin liittyvä tieto ja se on kaik-
kien yrityksen työntekijöiden saatavilla. Tämä tarvitsisi rinnalle kalenteriohjelman, joka 
muistuttaisi lähettämällä muistutuksia kun tarkastus on ajankohtainen. Tämä asia var-
mistuisi kokeilujaksolla, jossa selviäisi järjestelmien soveltuvuus ja mahdolliset puutteet.  
 
 







Työssä selvitettiin yrityksen laatujärjestelmää takuuhuolto- ja takuuajan töiden osalta ja 
sitä, miten tätä voitaisiin parantaa. Kehitystä kaivattiin eritoten näiden seurattavuuteen 
ja hallittavuuteen ja siihen mitä hyötyä yritys tästä saisi. Tutkimusaineistona käytettiin 
pääasiassa yrityksen henkilöhaastatteluita, joiden perusteella mahdollisia ratkaisuja ke-
hitettiin. Haastatteluissa oli selkeästi yhtenäinen linja ja tiedostettiin ongelmat ja ongel-
makohdat ja miten näitä voitaisiin kehittää. Varsinaisia poikkeuksia ei ollut, vaan pikem-
minkin kaikki täydensivät toisiaan. Varsinaista ongelmaa ei kuitenkaan tässä yrityksessä 
koettu takuutöiden osalta. Osasyynä tähän on se, että organisaatio on sen verran pieni 
ja tiedonkulku toimii yrityksen sisällä. Halua kuitenkin oli kehittyä tässä asiassa ja olla se 
yksi kymmenestä LVI-urakointiyrityksestä, joka hoitaisi takuuhuoltotyöt kunnialla läpi. 
Ennaltaehkäisy on suuressa roolissa takuutöiden osalta, eli rakennusvaiheessa tulisi 
kiinnittää enemmän huomiota asennustöihin. Yleisin korjauksia aiheuttava tekijä on 
asentajien huolimattomuus.  
Taloudellinen vaikutus oli pientä, mutta tämä miellettiin enemmänkin kustannustehok-
kaana markkinointina. Nopea reagointi ja hyvä tekeminen jättävät aina loppuasiakkaalle 
paremman mielen kuin, että tämä lakaistaisiin maton alle ja unohdettaisiin koko juttu.  
Lopputuloksena yritykselle kehitettiin muutama erilainen järjestelmä, joita voitaisiin hyö-
dyntää seurannan ja hallinnan aiheuttamilta ongelmilta ennaltaehkäisevästi. Vaihtoeh-
toina oli Lemonsoft-yritysohjelmisto, Microsoft Outlook -ohjelmisto ja yrityksen oma verk-
kolevy. Jokaisessa oli omat hyvät ja huonot puolensa. Kaikki edellä mainitut järjestelmät 
vaativat kuitenkin ylläpitoa. Työssä myös esitettiin, että mahdollisesti toimivin koko-
naisuus koostuisi yhdessä kahdesta vaihtoehdoissa olevista järjestelmistä. Tässä työssä 
kehitettiin myös liitteenä olevat LV- ja IV-huoltoraportit helpottamaan asentajien työtä 
kohteessa.  
Työ oli mielestäni haastava tehdä ja aikataulussa ei aivan pysytty. Kuitenkin halutut ta-
voitteet saavutettiin ja paljon uutta asiaa tuli opittua, eritoten tutkimusmenetelmistä ja 
niiden hyödyistä. Mahdolliselle jatkotyölle olisi tarvetta, jos kyseisistä ehdotuksista pää-
tettäisiin valita joku käytäntöön. Tämän työn aikana tapahtui yrityskauppa, joten työkalun 
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